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ARCHITETTURA RETE DATI MULTISERVIZI

NOTA
Il dimensionamento dettagliato del sistema di messa a terra degli armadi ed apparati dei sistemi TLC non è oggetto
della presente fase progettuale: gli armadi TLC previsti nei nuovi locali tecnici saranno connessi ad un collettore
secondario di terra costituito da piastra in rame di dimensione adeguata, situata nel locale TLC; il collettore
secondario verrà collegato con non meno di 4 conduttori doppiamente serrati al dispersore principale di terra del
locale tecnico, dimensionato secondo norma CEI EN 50522 e generalmente costituito da corda in rame di sezione
non inferiore a 120 mm2; al collettore secondario di terra nel locale dovranno essere altresì collegati ferri di
armatura, pilastri ed altre eventuali masse metalliche della sala TLC; sarà facoltà della successiva fase progettuale
prevedere, al di sotto del pavimento galleggiante del locale TLC, una maglia elettrosaldata equipotenziale collegata
anch'essa al collettore secondario di terra. Il sistema elettrico di locale TLC sarà di tipo TN-S.
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