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Mandataria:
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Skymetro
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISAGNO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 36 / 2023)
Responsabile Unico del Procedimento

Ing. E. Scarlatti

MGE1 P4 LV TLC COM T 009 00 A07/03/2025

A 07/03/2025 G. Lionte N. Abrescia G. Clemenza

IMPIANTI ELETTRO FERROVIARI
TELECOMUNICAZIONI

ARCHITETTURA SISTEMA TELEFONIA DI SERVIZIO

Collegamento su cavo FO esistente

Cavo principale 64 FO SMR classe Cca, s1b, d1, a1

Cavo secondario 16 FO SMR classe Cca, s1b, d1, a1

Cavo Ethernet S/FTP Cat. 7

19'' Rack pensile 19'' installato a soffitto

Telefono VoIP da installazione a parete

Rack 19'' per apparati di rete multi serviziRACK
M.S.
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PIANTA PIANO BANCHINA (Parenzo, Staglieno, Ponte Carrega in lotto funzionale 1;
San Gottardo, Molassana in lotto funzionale 2)
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PIANTA PIANO BANCHINE (Stadio Marassi lotto funzionale 1)

Box
Agente di
stazione

WC

Ripost.

21 3

654

7

* 0 #

8 9

M2 M3M1

RPR Vol.

Telefono amm.vo
agente di stazione

PIANTA A QUOTA +0.15

Loc. BT
33 Mq Loc. MT/BT

71 Mq
+0.15

Accesso
materiali

Locali tecnici in fabbricato (piano terra)
SAN GOTTARDO lotto funzionale 2

21 3

654

7

* 0 #

8 9

M2 M3M1

RPR Vol.

21 3

654

7

* 0 #

8 9

M2 M3M1

RPR Vol.

21 3

654

7

* 0 #

8 9

M2 M3M1

RPR Vol.

Locali tecnici in fabbricato (primo piano)
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