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SIMBOLO DESCRIZIONE

SCENARIO A

SCENARIO B

PERCORSO INTERNO AL TEATRO CARLO FELICE

SIMBOLO DESCRIZIONE

PERCORSO INTERNO AL CENTRO DIURNO

TRANSITO IN CUNICOLO

TRANSITO IN SCAVO STRADALE

CENTRALI TECNOLOGICHE

*L'eventuale pompa di calore, sistemi di pompaggio e la cabina elettrica di trasformazione potranno essere collocate nelle eree dismesse del centro diurno
sotto piazza R. De Ferrari (1) o, in alternativa, nelle aree dismesse del centro diurno al piano interrato del teatro (2).

SF CT AA

-

02 INTEGRAZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA
SF CT AA

Marzo 2021
03 RECEPIMENTO COMMENTI

SF CT AA

Giugno 2021

04 RECEPIMENTO COMMENTILuglio 2021

PALAZZO DUCALE

TEATRO CARLO
FELICE

ACCADEMIA

DIURNO

02

01

03

04

CARIGE06

Centrale Termica
piano copertura

Transito all'interno
del Teatro

Transito all'interno del Teatro

Transito in scavo stradale

Transito in cunicolo

Transito interno al centro diurno

Predisposizione
allaccio Palazzo

Ducale

Pompa di calore
piano interrato*(2)

Pompa di calore
piano interrato*(1)

PALAZZO DI GIUSTIZIA07Transito in scavo stradale


	Fogli e viste
	G000


